№2 қосымша №_ шартқа
д_Дата 

«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында орналасқан жөндеу-механикалық шеберханасын құрылысы» объектісіне жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуіне
сатып алу туралы шартына техникалық ерекшелік.
	№№
	Негізгі талаптар тізімі
	Бастапқы деректер мен жобалау талаптарының мазмұны

	1
	Жобаны әзірлеуге негіздеме
	1.2026 жылға арналған бизнес-жоспар.
2.2025 жылғы 18 қарашадағы техникалық кеңес хаттамасы.


	2
	Құрылыс түрі
	Жаңа құрылыс

	3
	Жобалаудың сатылылығы
	Бір сатылы (Жұмыс жобасы) 

	4
	Нұсқалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар
	Талап етілмейді 

	5
	Құрылыстың ерекше жағдайлары
	Талап етілмейді  

	6
	Құрылыс ауданы.
	Құрылыс ауданы – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Жаңажол кен орнының ауданында.


	7
	Нысанның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, соның ішінде қуаттылығы, өнімділігі

	Жұмыс режимі – жылына 356 күн.
Ауысым саны – 1 (бір).


	8
	Инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар
	Жабдықтар тізбесі – Жобалау тапсырмасына №1 қосымша


	9
	Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар.

	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен қағидаларына сәйкес.

	10
	Мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді тіршілік ету ортасын құруды ескере отырып, сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар.

	Ғимарат бір қабатты, іргетасы стакан типті, қаңқасы металл конструкциялардан жасалған, қаптамасы сэндвич-панельдерден тұрады. Сэндвич-панельдердің қалыңдығы жылу техникалық есептеуге сәйкес қабылданады. Ғимараттың аралығы – 12 м. Қабаттың биіктігі жабдықтар мен көлік құралдарын тиімді орналастыру мен пайдалану үшін жеткілікті деңгейде қабылданады. Жоспарлау адамдардың қауіпсіз өтуін, сондай-ақ жылжымалы құрылғылармен және жабдықтармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, жарақат алу қаупін барынша азайтуы тиіс. Шатыры – екі еңісті, сэндвич-панельдерден жасалған, металл фермалары профильді құбырлардан тұрады. Технологиялық жабдықтарға арналған іргетастар қарастырылсын. Жүк көтергіштігі 10 тонналық жүк техникасының кіруіне арналған қақпалар қарастырылсын.


	11
	Құрылысты ұйымдастырудың талаптары мен әзірлеу көлемі.

	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын.

	12
	Кезектерді, соның ішінде іске қосу кешендері мен кезеңдерін бөлу, кәсіпорынды перспективалық кеңейтуге қойылатын талаптар.
	Талап етілмейді 

	13.
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар мен шарттар.

	Қазақстан Республикасының заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес;
Жұмыс жобасы үшін қоғамдық тыңдаулар өткізе отырып, қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) бөлімін әзірлеу.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңіне қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу.

	14
	Қауіпсіздік режиміне және еңбек гигиенасына қойылатын талаптар.

	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына және мұнай және газ өнеркәсібінің қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес орындалсын.
Жоба құрамында мыналар қарастырылсын:
1. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациялау. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы;
1. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шаралар;
1. Жобаланатын объектілердің қауіптілігі мен тәуекелдерін талдау;
1. Кәсіпорындар мен объектілерді бөгде адамдардың араласуынан қорғау;
1. Террористік тұрғыдан осал объектілердің антитеррористік қорғаныс жүйесіне қойылатын талаптар бойынша іс-шаралар;
1. Адамдарды өрттен қорғауды қамтамасыз ету, объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша өртке қарсы іс-шаралар (өрттің түрі мен класына байланысты тиісті жиынтықтағы өртке қарсы техника мен жабдықтарды, алғашқы өрт сөндіру құралдарын/өрт сөндіргіштерді және өрт қалқандарын тарта отырып, өрт-техникалық қару-жарақ пен жабдықтарға қажеттілікті есептеу);
1. Автоматты түрде анықтау жүйесі бар өрт сөндіру жүйесі;
1. Қауіпті өндірістік объектілерді тиісті бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету (қауіпті өндірістік объектілерде бақылау аспаптарын: стационарлық газ анализаторларын, анемометрлерді, жел бағытының көрсеткіштерін, күкіртсутегі бойынша ШРК (ПДК) бақылау аспаптарын және т.б. орнатуды есептеумен қарастыру);
1. Объектілерді найзағайдан қорғау (есептеулерді қамтамасыз ету және объектілердің, ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларының болуы);
1. Технологиялық схемалардың/процестердің егжей-тегжейлі сипаттамаларын көрсету, белгілі бір жабдықты/материалды/тиекті арматураны қолданудың негіздемесін көрсету (нормативтік құжаттарға, ҚР заңдарына және т.б. сілтемелер);
1. Қауіпсіздік белгілерінің, тақтайшалар мен көрсеткіштердің, плакаттар мен көрнекі үгіт-насихат құралдарының, жол белгілерінің ең аз есебі және қамтамасыз етілуі;
1. Техникалық шешімдер объектінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалсын;
1. Серіктестік объектілерінің қолданыстағы автоматты өрт сигнализациясы жүйесіне біріктірілген автоматты өртке қарсы адрестік хабарлағыштарды (өрт сигнализациясын) орнату.


	15
	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын.

	16
	Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар.

	Талап етілмейді 

	17.
	Энергия үнемдеу бойынша талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын.

	18
	Сумен жабдықтау және кәріз бойынша талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Қосылу нүктесі техникалық шарттарға сәйкес қабылдансын. Ағын сулар үшін септік (шығару шұңқыры) қарастырылсын.

	19
	Газбен жабдықтау бойынша талаптар.
	ҚР қолданыстағы нормалары мен «ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ» МСН 4.03-01-2003 мемлекетаралық құрылыс нормаларына және қағидаларына сәйкес орындалсын. Қосылу нүктесі техникалық шарттарға сәйкес қабылдансын.


	20
	Жылыту және желдету бойынша талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын.

	21
	Электрмен жабдықтау бойынша талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Қосылу нүктесі техникалық шарттарға сәйкес қабылдансын.

	22
	Байланыс жүйесіне қойылатын талаптар.
	Техникалық шарттарға сәйкес.

	23
	Абаттандыру бойынша талаптар.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Ғимарат алдында жол плиталарынан жасалған алаң қарастырылсын.


	24
	Өрт дабылы бойынша талаптар.
	Орнату үшін BOLID (Орион) адрестік-аналогтық өрт дабылы жүйесі қабылдансын. Объектіде BOLID бірыңғай кешені монтаждалған және пайдаланылуда болғандықтан, басқа маркалы жабдықтарды тек BOLID жүйесімен толық үйлесімді болған жағдайда ғана пайдалануға жол беріледі.
Сигналдарды шығару:
1. ДНС операторының ПБП-на (ПЦН);
Өрт хабарлағыштары ҚР СН 2.02-11-2014 талаптарына сәйкес орналастырылсын:
1. Дәнекерлеу және термиялық жұмыс аймақтарында — BOLID жылу хабарлағыштары;
1. Шеберханалар мен қойма үй-жайларында — ИП212 сериялы BOLID адрестік түтін хабарлағыштары.
Құлақтандыру жүйесі:
1. Ішкі сөйлеу арқылы құлақтандыру және «Шығу» (Выход), «Өрт» (Пожар) жарық таблоларын (BOLID жабдығы) орнату.
1. Сыртқы сөйлеу арқылы құлақтандыруды IP66–IP67 дауыс зорайтқыштары арқылы қарастыру.
1. Сыртқы құлақтандыру желілерін басқаруды ДНС операторлық бөлмесінен BOLID аспаптары және қажетті акустикалық сипаттамалары бойынша таңдалған РУПОР күшейткіші арқылы орындау.
Барлық жаңа аппаратура қолданыстағы BOLID адрестік жүйесіне біріктірілуі тиіс.
Өрт сөндіру жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес қарастырылсын.


	25
	Инженерлік ізденістерді орындауға қойылатын талаптар.
	Инженерлік ізденістер жобалау жұмыстарын іске асыру үшін қажетті көлемде орындалсын. Инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша есеп келісілсін және ұсынылсын.

	26
	Сметалық есептерді орындауға қойылатын талаптар.

	Сметалық есептер Қазақстан Республикасының сметаларды жасауға арналған қолданыстағы нормалары мен қағидаларына және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындалсын.

	27
	Мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер үшін қазақстандық өндірістегі құрылыс материалдарын, бұйымдарын, конструкциялары мен жабдықтарын қолдану бойынша талаптар Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасына сәйкес ұсынылады.
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын.


	28
	Жобалау жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер.

	Жер пайдалану құқығына арналған акт (жалдау).
Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ).


	29
	Жобаны келісу және сараптамадан өткізу

	Мердігер ЖСҚ-ны дайындауға, тексеруге және ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарда Тапрыс берушінің оң келісімін алуына, сондай-ақ сараптаманың оң қорытындысын алуына жәрдемдесуге міндеттенеді. Мердігер сараптама тарапынан берілген барлық ескертулерді уақтылы жоюға міндеттенеді.

	30
	Демонстрациялық материалдардың құрамы және жобалық құжаттаманы тапсыру тәртібі.
	ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ келісуге жұмыс жобасы – тіркеуіш-папкаларда қағаз жеткізгіште 1 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 1 дана ұсынылады. Электрондық нұсқа бөлім атаулары жазылған папкаларға бөлінуі, сондай-ақ сызбаның атауы мен нөмірі көрсетілген сызбалар бойынша реттелуі тиіс.
Сараптаманың оң қорытындысы бар жұмыс жобасы қағаз жеткізгіште 4 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 4 дана ұсынылады.
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